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Comfort acustico: dagli obblighi di legge alle
nuove richieste dei committenti
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ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico



ANIT – www.anit.it

Dal 1984 diffonde, promuove e sviluppa l’efficienza energetica e il comfort acustico come
mezzi per salvaguardare l’ambiente e il benessere delle persone.
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REQUISITI ACUSTICI PASSIVI



QUALITÀ ACUSTICA INTERNA



ACUSTICA EDILIZIA: il percorso da seguire

CONTROLLO DURANTE 
LA POSA IN OPERA

COLLAUDO FINALE

RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

PROGETTO



LEGISLAZIONE: DPCM 5-12-1997

Destinazione 
d'uso

Pareti e solai 
tra U.I.

Facciate
Rumore da 
calpestio

Impianti a 
funzionamento 

discontinuo

Impianti a 
funzionamento 

continuo

R'w D2mnTw L'nw LAsmax LAeq

Ospedali, cliniche, case 
di cura ≥ 55 ≥ 45 ≤ 58 ≤ 35 ≤ 25

Residenze, alberghi, 
pensioni ≥ 50 ≥ 40 ≤ 63 ≤ 35 ≤ 25?

Scuole a tutti i livelli ≥ 50 ≥ 48 ≤ 58 ≤ 35 ≤ 25

Uffici, attività ricreative 
o di culto, attività 
commerciali

≥ 50 ≥ 42 ≤ 55 ≤ 35 ≤ 25?

≥ 55 ≥ 45 ≤ 58 ≤ 35 ≤ 25

≥ 50 ≥ 40 ≤ 63 ≤ 35 ≤ 25?

≥ 50 ≥ 48 ≤ 58 ≤ 35 ≤ 25

≥ 50 ≥ 42 ≤ 55 ≤ 35 ≤ 25?



LEGISLAZIONE: Circolari di chiarimento

1997 2007 2020

DPCM 5-12-1997

Ministero dell’Ambiente (1998) (x 2)

Ministero dell’Ambiente (1999)

Ministero dell’Ambiente (2010)

Cons. Naz. LLPP  (2014)

Min. Amb.  (2014)

Ministero delle infrastrutture (2004)

Min. Amb.  (2017)

Min.Amb. (2020)



LEGISLAZIONE: Leggi regionali

1997 2007 2020

DPCM 5-12-1997

Lombardia e Marche (2001)

Puglia (2002)

Friuli (2007)

Sardegna  (2008)

Calabria  (2009)

Umbria (2006 - 2015)



LEGISLAZIONE: Decreto CAM (Appalti pubblici)

DM 11 ottobre 2017
Allegato 2 - Paragrafo 2.3.5.6 - Comfort acustico

I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della 
Classe II ai sensi della norma UNI 11367. 



LEGISLAZIONE: Decreto CAM (Appalti pubblici)

Ospedali e scuole
Prestazione 

superiore [dB]

Isolamento di facciata (D2m,nT,w) ≥ 43

Partizioni fra ambienti di differenti U.I. (R’w) ≥ 56

Calpestio fra ambienti di differenti U.I. (L’n,w) ≤ 53

Livello impianti continui, (Lic), installati in altri ambienti ≤ 28

Livello massimo impianti discontinui, (Lid) installati in altri ambienti ≤ 34

Isolamento acustico partizioni ambienti sovrapposti stessa U.I. (DnT,w) ≥ 55

Isolamento acustico partizioni ambienti adiacenti stessa U.I. (DnT,w) ≥ 50

Calpestio fra ambienti sovrapposti della stessa U.I. (L’n,w) ≤ 53



ACUSTICA E RISTRUTTURAZIONI

Sono obbligato a rispettare  
prescrizioni di acustica?



Per approfondire: ANIT RISPONDE

www.anit.it

Quali sono i limiti di legge imposti dal DPCM 5-12-1997?
Cosa devono contenere le relazioni di calcolo previsionale di REQUISITI ACUSTICI PASSIVI?
Cosa è la Classificazione acustica delle unità immobiliari?
Quali “relazioni di acustica” vengono richieste ai professionisti?

http://www.anit.it/
https://www.anit.it/anit-risponde/dpcm-5-12-1997-sintesi-anit/
https://www.anit.it/anit-risponde/la-relazione-calcolo-previsionale-dei-requisiti-acustici-passivi/
https://www.anit.it/anit-risponde/classificazione-acustica-delle-unita-immobiliari-sintesi-anit/
https://www.anit.it/anit-risponde/quali-relazioni-acustica-vengono-richieste-ai-professionisti/


ACUSTICA EDILIZIA: Dal 1998…

1998 2008 2020

DPCM 
5/12/1997

20182003 2013

?

IMPARARE A COSTRUIRE 
PER RISPETTARE IL DPCM

NUOVE 
RICHIESTE DEI 
COMMITTENTI



Nuove richieste: isolamento «oltre i limiti di legge»



Nuove richieste: Comfort ambienti pubblici



PROSPETTIVE FUTURE: Smart working



PROSPETTIVE FUTURE: Incentivi fiscali

Superbonus

110%



ACUSTICA EDIFICI IN LEGNO

www.anit.it
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